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KOMUNIKAT Nr 12/2026

w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociąg) Bobolin

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Warnik, Bobolin, Smolęcin, Karwowo, Barnisław

Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Policach informuje, że wynik badania 
laboratoryjnego próbki wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę Bobolin (wodociąg 
Bobolin), gmina Kołbaskowo, powiat policki wykazał obecność w wodzie przeznaczonej do 
spożycia przekroczenie parametru bakterii grupy coli w liczbie 7 jtk/100 ml wody przy 
dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/ml.

Woda nadaje się do picia, wytwarzania i przygotowania żywności pod warunkiem jej 
przegotowania. Wodę należy gotować minimum 2 minut.

Uwaga
Wodę należy przegotowywać również do mycia zębów i naczyń oraz noworodkom i 
niemowlętom do kąpieli.

Centrum Usług Komunalnych Sp. z o.o., Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo jako zarządca 
wodociągu zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia 
jakości wody do obowiązujących wymagań.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody ze względu 
na zwiększoną zawartość chloru.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Ewelina Zarzycka

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/

Gotować minimum 2 
minuty


		2026-10-15T09:18:10+0000
	Not specified




